ROZDZIELNICA

TP-22
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UWAGI:

1. Obwody zasilajace wyprowadzi¢ z istniejgcych rozdzilenic wg opisu.
2. Rozdzilenice doposazy¢ w aparature zabezpieczeniowg wg schematu z rys. E-04.
3. W rozdzielnicy zamiesci¢ schemat ideowy.

4. Wykonac opisy aparatéw i maskownic. SKALA 1:100 NR RYS. E-07

5. Uklad siecowy TN-S OBIEKT Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne PWSZ w Koninie
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TEMAT RYS.| Schemat rozdzielnicy TP-22
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