
12.7:28.58

7.6 / 7.6 m

ARBLN03321

9.52:19.05

2.5 / 10.1 m

ARBLN01621

9.52:15.88

9.2 / 19.3 m

[i1] IAC-1

ARNU28GTPC4

(7.40/ 7.22 kW)

3F

9.52:15.88

3.1 / 13.2 m

[i2] IAC-1

ARNU28GTPC4

(7.45/ 7.22 kW)

3F

9.52:19.05

1.3 / 8.9 m

ARBLN01621

9.52:15.88

9.2 / 18.1 m

[i3] IAC-1

ARNU28GTPC4

(7.41/ 7.22 kW)

3F

9.52:15.88

3.1 / 12.0 m

[i4] IAC-1

ARNU28GTPC4

(7.46/ 7.22 kW)

3F

ID Obiektu : OAC-1-1

Model : ARUM120LTE5

Wydajność jed. zew.(kW) : 29.72/ 28.89

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 3.91

Miejsce montażu : Dach

15.88:28.58

37.5 / 37.5 m

ARBLN07121

12.7:28.58

4.5 / 42.0 m

ARBLN03321

9.52:22.2

6.8 / 48.8 m

ARBLN03321

9.52:15.88

7.5 / 56.3 m

[i1] IAC-2

ARNU42GM2A4

(10.70/ 11.24 kW)

4F

9.52:15.88

2.6 / 51.4 m

[i2] IAC-2

ARNU42GM2A4

(10.76/ 11.24 kW)

4F

9.52:15.88

2.6 / 44.6 m

[i3] IAC-2

ARNU42GM2A4

(10.84/ 11.24 kW)

4F

9.52:15.88

2.6 / 40.1 m

[i4] IAC-2

ARNU42GM2A4

(10.90/ 11.24 kW)

4F

ID Obiektu : OAC-2-1

Model : ARUM180LTE5

Wydajność jed. zew.(kW) : 43.20/ 44.95

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego(kg) : 10.45

Miejsce montażu : 1F
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